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NOTAS:

1 - OS CABOS UTPDEVERÃO SER CAT. 6

2 - TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER NÃO PROPAGANTE A

CHAMAS;

3 - DEVERÁ SER EXECUTADO O AS BUILT DA INFRA-ESTRUTURA E

PONTOS, APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS;

4 - A ENTRADE DE TELEFONIA ATUAL SERÁ UTILIZADA, DEVENDO O

CABO SER PROLONGADO PARA A POSIÇÃO DO RACK DE

EQUIPAMENTOS NO PAVIMENTO SUPERIOR.

SEQUENCIAL DO PONTO

PAVIMENTO DO PONTO

NO CABO

CONSTANTE (CABO)

PAVIMENTO DO PONTO

SEQUENCIAL DO PONTO

NO PONTO

CONSTANTE (TOMADA)

T-YY-XX-ZZZ C-XXX

D-YY- XX-ZZZ

SEQ. DO PONTO

NO PATCH PANEL

CONSTANTE (DISTRIBUIÇÃO)

NUMERAÇÃO DOS PONTOS

RACK NÚMERO DO PATCH PANEL 
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