
SEQUENCIAL DO PONTO

PAVIMENTO DO PONTO

NO CABO

CONSTANTE (CABO)

PAVIMENTO DO PONTO

SEQUENCIAL DO PONTO

NO PONTO

CONSTANTE (TOMADA)

T-YY-XX-ZZZ C-XXX

D-YY- XX-ZZZ

SEQ. DO PONTO

NO PATCH PANEL

CONSTANTE (DISTRIBUIÇÃO)

NUMERAÇÃO DOS PONTOS

SEM ESCALA

DIAGRAMA DA REDE ESTRUTURADA

SEM ESCALA

DETALHE DISTRIBUIDOR GERAL

VEM DA CENTRAL

HEMOSE

SEM ESCALA

DETALHE DO RACK

CISCO SYSTEM

SWITCH 24 PORTAS

BANDEJA PARA MODEM E ROTEADOR

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

TOMADAS

PLANTA BAIXA SUPERIOR REDE LOCAL

ESCALA  1/75

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

AO RACK

RAMAIS

SEM ESCALA

DETALHE DOS PONTOS NA ESQUADRIA/PILARES

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

T-S-01-002

T-S-01-001

T-S-01-004

T-S-01-003

T-S-01-006

T-S-01-005

T-S-01-008

T-S-01-007

T-S-01-010

T-S-01-009

T-S-01-012

T-S-01-011

T-S-01-014

T-S-01-013

T-S-01-016

T-S-01-015

T-S-01-018

T-S-01-017

T-S-01-020

T-S-01-019

T-S-01-022

T-S-01-021

T-S-01-024

T-S-01-023

T-S-01-026

T-S-01-025

T-S-01-030

T-S-01-029

T-S-01-028

T-S-01-027

T-S-01-032

T-S-01-031

T-S-01-034

T-S-01-033

T-S-01-036

T-S-01-035

T-S-01-038

T-S-01-037

T-S-01-040

T-S-01-039

T-S-01-042

T-S-01-041

T-S-01-044

T-S-01-043

T-S-01-046

T-S-01-045

T-S-01-070

T-S-01-069

T-S-01-072

T-S-01-071

T-S-01-074

T-S-01-073

T-S-01-076

T-S-01-075

T-S-01-078

T-S-01-077

T-S-01-080

T-S-01-079

T-S-01-082

T-S-01-081

T-S-01-084

T-S-01-083

T-S-01-086

T-S-01-085

T-S-01-088

T-S-01-087

T-S-01-090

T-S-01-089

T-S-01-092

T-S-01-091

T-S-01-094

T-S-01-093

T-S-01-096

T-S-01-095

T-S-01-098

T-S-01-097

T-S-01-100

T-S-01-099

T-S-01-102

T-S-01-101

T-S-01-104

T-S-01-103

T-S-01-106

T-S-01-105

T-S-01-108

T-S-01-107

T-S-01-110

T-S-01-109

T-S-01-112

T-S-01-111

T-S-01-114

T-S-01-113

T-S-01-116

T-S-01-115

T-S-01-118

T-S-01-117

T-S-01-120

T-S-01-119

T-S-01-122

T-S-01-121

T-S-01-124

T-S-01-123

T-S-01-126

T-S-01-125

T-S-01-128

T-S-01-127

T-S-01-130

T-S-01-129

T-S-01-132

T-S-01-131

T-S-01-134

T-S-01-133

T-S-01-136

T-S-01-135

T-S-01-138

T-S-01-137

T-S-01-140

T-S-01-139

T-S-01-142

T-S-01-141

T-S-01-144

T-S-01-143

T-S-01-146

T-S-01-145

T-S-01-148

T-S-01-147

T-S-01-150

T-S-01-149

T-S-01-152

T-S-01-151

T-S-01-154

T-S-01-153

T-S-01-156

T-S-01-155

T-S-01-158

T-S-01-157

T-S-01-162

T-S-01-161

T-S-01-164

T-S-01-163

T-S-01-166

T-S-01-165

T-S-01-168

T-S-01-167

T-S-01-170

T-S-01-169

T-S-01-172

T-S-01-171

T-S-01-174

T-S-01-173

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (DADOS/VOZ)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

CISCO SYSTEM

SWITCH 24 PORTAS

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

CISCO SYSTEM

SWITCH 24 PORTAS

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

CISCO SYSTEM

SWITCH 24 PORTAS

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

RACK 44U

PATCH PANEL 24P CAT. 5E (CENTRAL TELEFÔNICA)

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 

RACK NÚMERO DO PATCH PANEL 

PISO PRONTO

L E G E N D A

NOTAS:

1 - OS CABOS UTPDEVERÃO SER CAT. 6

2 - TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER NÃO PROPAGANTE A

CHAMAS;

3 - DEVERÁ SER EXECUTADO O AS BUILT DA INFRA-ESTRUTURA E

PONTOS, APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS;

4 - A ENTRADE DE TELEFONIA ATUAL SERÁ UTILIZADA, DEVENDO O

CABO SER PROLONGADO PARA A POSIÇÃO DO RACK DE

EQUIPAMENTOS NO PAVIMENTO SUPERIOR.
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